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Seelow, 7. Juni 2012

Webseite http://www.pebb2008.de/?Aktuelle_Informationen
~Die bleierne Zeit", 25.05.2012

Sehr geehrter Herr Liders,

auf der Webseite des Blrgerbundnisses auBBern Sie im Beitrag ,Die bleierne Zeit",
dass im Trinkwasser der Eggersdorfer Grundschule eine Bleibelastung vorliegt.
Diese Aussage ist falsch. Ebenfalls falsch ist die Aussage, dass im
Zusammenhang mit den installierten Trinkbrunnen eine Bleibelastung des dort
durchflieBenden Wassers gemessen wird.

Vor der Inbetriebnahme der Trinkbrunnen muss durch das Gesundheitsamt die
Trinkwasserqualitdt des Wassers bescheinigt werden. Diese Bescheinigung
konnte bisher nicht erteilt werden. Ursdchlich daflir ist die seit Installation der
Flaschenflll- und Trinkarmaturen vorhandene deutlich zu hohe
Nickelkonzentration im Wasser.

Diese konnte bisher auch durch die Installation verschiedener Armaturen nicht
beseitigt werden. Das Gesundheitsamt hat schon mehrfach Laborprufungen der
Armaturen der Trinkbrunnen auf Antrag der Schule durchgefihrt, zuletzt Anfang
Mai 2012. Dabei wurde weiterhin eine zu hohe Nickelkonzentration festgestellt -
Blei und Kupferwerte bleiben unter den Grenzwerten.

Die von Ihnen geduBerte Vermutung, es bestehe in allen Leitungen der Schule
eine Gesundheitsgefahr aufgrund erhohter Bleikonzentration, ist falsch. Die letzte
Schulkontrolle fand im Marz 2012 statt. Sowohl das Gesundheitsamt, als auch
der Wasserversorger bestdtigen die Unbedenklichkeit der Wasserqualitét an allen
sanitaren Einrichtungen im Schulbereich, ausgenommen der Trinkbrunnen.

In der gesamten Hausinstallation wurde im Rahmen der Fehlersuche zur
erhdéhten Nickelbelastung Stufenkontrollen durchgefihrt. Eine zu Beginn der
Kontrollen im Zusammenhang mit den Trinkbrunnen aufgetretene erhohte
Bleibkonzentration wurde bereits durch den Einbau eines neuen Eckventils
behoben.
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Die erhohte Nickelkonzentration tritt ausschlieBlich im Wasser auf, welches durch
die installierten Armaturen der Trinkbrunnen geleitet wurde.

Der Schultrager steht in der Verantwortung Lésungen zu schaffen. Es muissen
Armaturen installiert werden, welche die Trinkwasserqualitdt an den
Trinkbrunnen sicherstellen.

Mit freundlichen GrifBen

im Auftrag

L
T. Seyfarth
Blroleiter
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